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3.2 จังหวัดลําพูน 
3.2.1 สถานีปรับคุณภาพน้ํา เทศบาลเมืองลําพูน 

1) ขอมูลท่ัวไป  
เทศบาลเมืองลําพูน มีพ้ืนที่ขอบเขตการปกครองทั้งหมด 6 ตารางกิโลเมตร ดังภาพที่ 3-8 

มีจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 11,925 คน จํานวนครัวเรือน 7,160 หลังคาเรือน (ขอมูล ณ พ.ศ.
2562)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) แหลงกําเนิดน้ําเสียชุมชน 
ระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองลําพูนมีพ้ืนท่ีบริการน้ําเสีย 6 ตารางกิโลเมตร 

ครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตการปกครองท้ังหมด มีจํานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร 7,160 ครัวเรือน และจํานวน
ประชากรตามทะเบียนราษฎร 11,925 คน มีแมน้ํากวงเปนแมน้ําสายหลัก และแหลงกําเนิดน้ําเสียชุมชน
ท่ีเขาระบบฯ ดังตารางท่ี 3-5 

ภาพท่ี 3-8 แผนท่ีแสดงเขตเทศบาลเมืองลําพูน 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1 เชียงใหม 
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ตารางท่ี 3-5 แหลงกําเนิดน้ําเสียในชุมชนเทศบาลเมืองลําพูน 

ลําดับที ่ แหลงกําเนิด จํานวน (แหง) 
1 อาคารชุด/บานพัก (คอนโด บานเชา หองเชา) 5 
2 โรงแรม 8 
3 หอพัก 0 
4 สถานบริการ (เสริมสวย (48) คลินิก (24) อูซอม/รานซอม (16)) 89 
5 หมูบานจัดสรร 0 
6 โรงพยาบาล 0 
7 ภัตตาคาร/รานอาหาร 286 
8 ตลาด 2 
9 หางสรรพสินคา 1 
10 สํานักงาน 0 
11 สถานปีมน้าํมัน 1 

ขอมูล จากเทศบาลเมืองลําพูน ณ ป พ.ศ.2562 
3) ระบบรวบรวมน้ําเสียและบําบัดน้ําเสีย 

3.1) ขอมูลท่ัวไป 
โครงการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองลําพูนตั้งอยูท่ี ถนนตําบลบานหลวย 

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน มีพ้ืนท่ีโรงบําบัดน้ําเสียประมาณ 2 ไร ในท่ีดินท่ีเทศบาลเมืองลําพูน 
เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินดําเนินการโครงการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โดยริเริ่มจากกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ตั้งแตป 2543-2546 งบประมาณ 583 ลานบาท
เริ่มดําเนินการครั้งแรกใน พ.ศ.2546 

3.2) ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
ระบบรวบรวมน้ําเสีย เทศบาลเมืองลําพูนเปนระบบทอน้ําเสียรวมกับทอน้ําฝน (Combined 

System) มีพ้ืนท่ีบริการน้ําเสีย 6 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เขตการปกครองทั้งหมดมีสถานีสูบน้ําเสีย
ในระบบรวบรวมน้ําเสีย จํานวน 2 แหง ขนาดระบบรวบรวมน้ําเสียสามารถรับน้ําเสียได 10,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน 
ดังตารางท่ี 3-6 และภาพท่ี 3-9 

ตารางท่ี 3-6 รายละเอียดสถานีสูบน้ําเสีย เทศบาลเมืองลําพูน 

สถานีสูบ สถานีสูบชางฆอง สถานีสูบบานยู 
จํานวนเครื่องสูบน้ํา 3 ชุด (ชํารุด 1 เครื่อง) 2 ชุด 
ชนิดของเครื่องสูบน้ํา MOTORTSURUMI รุน B และ BZ MOTORTSURUMI รุน B และ BZ 

กําลัง (KW) 12.50 4.8 
ระบบควบคุม ไฟฟา ไฟฟา 

 
 

 
 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1 เชียงใหม 
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3.3) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
ระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองลําพูน เปนระบบบําบัดน้ําเสียตะกอนเรงแบบ Sequencing 

Batch Reactor (SBR) สามารถรองรับน้ําเสียไดสูงสุด 10,000 ลบ.ม./วัน ปจจุบันมีน้ําเสียท่ีเขาระบบประมาณ 
2,500 ลบ.ม./วัน คิดเปนรอยละ 25 ของระบบท่ีไดออกแบบไว ประกอบดวยบอบําบัดน้ําเสียจํานวน 4 บอ 
คือ บอ CAT-1 CAT-2 SAT-1 และ SAT-2 ดังตารางท่ี 3-7 ซ่ึงมีลักษณะการทํางานของระบบเปนรอบ โดยแตละรอบ
มีข้ันตอน ดังนี้ 

1. ข้ันตอนการเติมน้ําเสียเขาสูระบบ 
2. ข้ันตอนการเติมอากาศ 
3. ข้ันตอนหยุดเติมอากาศ และตกตะกอน 
4. ข้ันตอนการระบายน้ําใส 

ตารางท่ี 3-7 รายละเอียดบอบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองลําพูน 

บอบําบัดน้ําเสีย ความลึก (เมตร) ความจุ (ลบ.ม.) 
บอ SAT-1 3 2,500 
บอ SAT-2 3 2,500 
บอ CAT-1 3 2,500 
บอ CAT-2 3 2,500 

โดยน้ําเขาสามารถไหลแยกเขาสูถังจํานวน 4 ถัง คือ ถังเติมอากาศแบบตอเนื่อง 2 ถัง 
และถังเติมอากาศแบบเปนจังหวะ 2 ถัง โดยแตละถังสามารถรองรับน้ําเสียได 2,500 ลบ./วัน จํานวนถังท่ี

ภาพท่ี 3-9 ผังแสดงระบบระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1 เชียงใหม 
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ทํางานจะขึ้นกับปริมาณน้ําเสียในชวงเวลานั้นๆ สามารถควบคุมใหน้ําไหลเขาสูถังใดถังหนึ่งไดโดยตรง 
โดยไมตองผานถังอื่น จากนั ้น น้ําที่ผานการบําบัดแลวจะถูกสงตอไปยังกระบวนการฆาเชื ้อดวยแสง
อัลตราไวโอเลต (UV) (ปจจุบันไมไดเปดใชงาน) และนําน้ําท่ีไดไปใชรดน้ําตนไม ดังภาพท่ี 3-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพ 
4.1) การตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียเบื้องตน 

ปจจุบันมีน้ําเสียที่เขาระบบเฉลี่ยรายวัน ประมาณ 2,500 ลบ.ม./วัน คิดเปนรอยละ 25 
ของที่ออกแบบไว เปดเครื่องเติมอากาศวันละ 1 ครั้ง ในชวงเวลา 11.30-13.30 น. ลักษณะทางกายภาพ
ของน้ําเขาระบบใส มีตะกอน ไมมีกลิ่น มีคาความเปนกรด-ดาง (pH) ที่ 7.34 และลักษณะทางกายภาพ
ของน้ําออกระบบใส มีตะกอนเล็กนอย ไมมีกลิ่น คาความเปนกรด-ดาง (pH) ท่ี 7.56 ท้ังนี้ ในการดําเนินงาน
ของเทศบาลเมืองลําพูน ไดมีแผนตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํากอนเขาระบบและน้ําออกจากระบบ ในพารามิเตอร 
pH และ DO ทุกวัน สําหรับพารามิเตอรอ่ืนๆ เทศบาลไมไดดําเนินการตรวจวิเคราะห ซ่ึงไมครอบคลุม
พารามิเตอรตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน โดย สํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคท่ี 1 ไดเขาดําเนินการเก็บตัวอยางน้ํากอนเขาระบบ-น้ําออกจากระบบ ในวันท่ี 28 พฤษภาคม 
2563 และตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา โดยระบบบําบัดน้ําเสียมีความสามารถในการลดคาความสกปรกของน้ํา
ในรูป BOD อยูท่ีรอยละ 25.63 รายละเอียดดังตารางท่ี 3-8 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-10 แผนผังระบบสูบน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองลําพูน 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1 เชียงใหม 
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ตารางท่ี 3-8 ผลการวิเคราะหน้ําจากจุดเก็บตัวอยางน้ําของเทศบาลเมืองลําพูน (เก็บตัวอยางในวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2563) 

พารามิเตอร 
ผลการวิเคราะหน้ํา 

คุณภาพน้ํากอนเขาระบบ คุณภาพน้ําออกจากระบบ 
pH 7.34 7.56 
BOD (mg/L) 17.75 13.20 
ของแข็งแขวนลอย (mg/L) 20 13 
น้ํามันและไขมัน (mg/L) 5 1 
ฟอสฟอรัสท้ังหมด (mg/L) 1.20 1.17 
ไนโตรเจนท้ังหมด (mg/L) 3.9 4.9 

จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงอยูในเกณฑท่ีมาตรฐานกําหนด ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากระบบบําบัด
น้ําเสียรวมของชุมชน (ภาคผนวก) 

5) การบริหารจัดการ 
เทศบาลเมืองลําพูนมีการเดินระบบเอง ดูแลและบริหารจัดการระบบโดยกองชางสุขาภิบาล  

ผูรับผิดชอบในการดูแลระบบไดใชผังโครงสรางของหนวยงานปจจุบันในการมอบหมายผูรับผิดชอบดูแล 
โดยบุคลากรในระดับปฏิบัติการยังไมมีความรูเฉพาะดานเก่ียวกับการดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย รวมถึงความรู
ดานเทคนิค ประกอบกับการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญในการควบคุมและซอมแซมระบบ
การจัดการน้ําเสียชุมชน ทําใหบริหารจัดการยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร  

สําหรับการบํารุงรักษาระบบฯ เทศบาลเมืองลําพูนมีการซอมบํารุงเครื่องจักรท่ีชํารุดเสียหาย 
แตไมมีแผนการบํารุงรักษาและตั้งงบประมาณในการซอมบํารุงเครื่องจักรที่ชํารุด ซึ่งหากเกิดการชํารุด
เสียหาย จึงไมสามารถซอมแซมไดทันทีทําใหระบบฯ บําบัดน้ําเสียใชงานไมเต็มประสิทธิภาพ 

คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ตามงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2562 ประกอบดวย คาไฟฟาระบบบําบัดน้ําเสีย 755,096.11 บาท และคาน้ําประปา 
24,117.44 บาท 

6) การจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย 
เทศบาลเมืองลําพูนมีการเดินระบบเอง และไมมีการเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน 

ตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในเรื่องการเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน 

7) ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
การดําเนินกิจกรรมดานระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองลําพูน มีการประชาสัมพันธ

ดานการติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร โดยในการขออนุญาตกอสรางอาคารในพ้ืนท่ีของเทศบาลฯ 
จะตองใหอาคารและชุมชนติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือน หรือถังดักไขมันกอนการระบายสูทอรวบรวม
น้ําเสีย 
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8) แผนงาน/โครงการการแกไขปญหาน้ําเสีย 
เทศบาลเมืองลําพูนยังไมมีแผนงาน/โครงการการแกไขปญหาน้ําเสีย 

9) ปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการและแนวทางแกไข 
9.1 เครื่องจักรอุปกรณของระบบสูบน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองลําพูน ชํารุดและ

เสียหายอยูหลายรายการ รวมถึง ระบบรวบรวมน้ําเสียและเครื่องจักรของสถานีสูบน้ําเสีย มีปญหาดานทอน้ํา
เสียเกิดการอุดตันบอย เนื่องจากทอมีขนาดเล็ก และขาดอุปกรณ เครื่องมือในการเขาไปทําความสะอาด ดังนั้น 
เทศบาลฯ ควรจัดทําแผนปรับปรุงระบบ โดยจัดทําเปนแผน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และจัดตั้ง
งบประมาณ แผนซอมบํารุง และดําเนินการซอมเพ่ือใหกลับมาใชงานไดโดยเร็ว  

9.2 บุคลากรผูดูแลระบบฯ ยังขาดความรูเฉพาะดานเกี่ยวกับการดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย 
และความรูดานเทคนิคการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพทําใหเดินระบบไดไมตอเนื่อง และเห็นควรใหจัดจาง 
บริษัทฯ หนวยงาน หรือองคกรเขามาดําเนินการแทน โดยพิจารณาองคการจัดการน้ําเสียซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมี
บุคคลากรท่ีมีความรูเฉพาะดานเปนผูดูแลระบบแทน 

9.3 มีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงเฉพาะพารามิเตอร pH (ความเปนกรด-ดาง) และ DO 
(ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา) จากระบบบําบัดกอนปลอยออกสูสิ่งแวดลอม ซึ่งไมครอบคลุมพารามิเตอร
ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ดังนั้น เทศบาลฯ ตองจัดทํา
แผนการเก็บตัวอยางน้ําและวิเคราะหตัวอยางน้ําท่ีเหมาะสมอยางนอย ๒ ครั้งตอป (ชวงฤดูแลง และฤดูฝน) 
และต้ังงบประมาณในการตรวจวิ เคราะห ใหครบทุกพารามิเตอรให เปนไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมของชุมชน และเห็นควรใหเทศบาลฯ สงบุคลากรประจําหองปฏิบัติการของเทศบาลฯ เขารับการอบรม
หลักสูตรการดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย เพ่ือเปนการเฝาระวังผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอสิ่งแวดลอม 
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ภาพท่ี 3-11 บริเวณระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองลําพูน 
 

ปายทางเขาโครงการ ลักษณะน้ําเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 

ลานตากตะกอน (ปจจุบันไมไดใชงาน) เครื่องดักขยะอัตโนมัติ 

หองควบคุมการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

น้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
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